ll” L I M AT ENSAYO DE COMPRESION DE BLOQUES DE CONCRETO (ASTM C-140)

LABORATORIO IBEROAMERICAND DE MATERIALES

PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION

Referencia Muestra: 91E02 B0O14 Fecha de Muestreo: - Fecha de entrada Muestra: 19-feb-21

Procedencia de la Muestra: de elaboracion 19-01-21

Bloques de concreto color gris, dimension 20x20x40, bloques seleccionados aleatoriamente del patio de despacho del plantel en Quezaltepeque, fecha

Estructura: -
Dimensiones nominales: 20X 20X 40 Fecha de ensayo:  23-feb-21 Realizd: Jose Esquivel Revisé: Nestor Martinez
HOJA DE CALCULO PARA INFORME DEL ENSAYO
Bloque N2 1 2 3
; 19.4 19.5 19.5
Ancho (W), en cm. Ariba
Abajo 19.5 19.5 19.5
18.8 18.5 18.6
Alto (H), en cm. Caral
Cara 2 18.7 18.5 18.6
Caral 39.1 39.1 39.1
Largo (L), en cm.
Cara 2 39.1 39.1 39.1
Espesor de caras Caral 3.80 3.80 3.70
(FST), en cm. Caraal 380 3.70 3.70
WT1 3.60 3.60 3.50
Espesor del alma
(WT), en cm. WT2 3.70 3.60 3.60
WT3 3.60 3.50 3.50
Espesor equivalente del alma, (cm) 3.35 3.28 3.25
Peso del bloque (Wr), en gr. 13665 13493 13210
Carga max. de compresion (Kg) 68595 65959 63828
TEST FORCE DIRECTION
CUT STRIP FROM FULL PAVER
SPECIMEN HEKHT }: h b
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L= Largo W= Ancho Direccion de la fuerza del ensayo
OBSERVACIONES: Responsable: W/
# W LimAT

Nestor Martinez




I ENSAYO DE COMPRESION DE BLOQUES DE CONCRETO (ASTM C-140)
I \maT

LABORATORID IBEROAMERICAND DE MATERIALES

PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION

Referencia Muestra: 91E02 B014 Fecha de Muestreo: - Fecha de entrada Muestra: 19-feb-21

Procedencia de la Muestra: »r gris, dimension 20x20x40, bloques seleccionados aleatoriamente del patio de despacho del plantel en Quezaltepeque, fecha

Estructura: -

Dimensiones nominales: 20X 20X 40 Fecha de ensayo: 23-feb-21 Realizd: Jose Esquivel Revisd: Nestor Martinez

INFORME DEL ENSAYO DE COMPRESION DE BLOQUES

- Resumen de resultados del ensayo:

Esfuerzo promedio en area gruesa, (Kg/cm?) 86.9
Esfuerzo promedio en area neta, (Kg/cm?) 151.7
Esfuerzo minimo individual en area gruesa, (Kg/cm?) 83.7
Espesor minimo de las caras, (cm) 3.70
Espesor minimo de las almas, (cm) 3.50
Area Gruesa Promedio (cm?) 761

- Resultados individuales del ensayo:

Bloque N2 1 2 3
D
i Ancho (W) promedio, (cm) 19.4 19.5 19.5
m
e
n
c Alto (H) promedio, (cm) 18.8 18.5 18.6
i
o]
n
e Largo (L) promedio, (cm) 39.1 39.1 39.1
S
Peso del blogue (Wr), (gr) 13665 13493 13210
Carga max. de compresion (Kg) 68595 65959 63828
Area gruesa (cm?) 759 762 762
Esfuerzo en area gruesa (Kg/cm?) 90.4 86.5 83.7
Area neta (cm?) 433 438 437
Esfuerzo en area neta (Kg/cm?) 1584 150.8 145.9
Esfuerzo promedio en drea gruesa 86.9
(Kg/cm?) )
Esfuerzo promedio en drea neta 151.7
(Kg/cm?) )
OBSERVACIONES: Responsable:

W\ mAaT

Nestdr Martinez




PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION

ENSAYO DE DENSIDAD Y ABSORCION DE BLOQUES DE CONCRETO (ASTM C-140), ESPECIFICACION (ASTMC-90)

Referencia Muestra:

Procedencia de la Muestra:

91E02 B014

Fecha de Muestreo:
Bloques de concreto color gris, dimension 20x20x40, bloques seleccionados aleatoriamente del patio de despacho del plantel en Quezaltepeque,
fecha de elaboracién 19-01-21

Fecha de entrada Muestra: 19-feb-21

Estructura: -
Dimensiones nominales: 20X 20X 40 Fecha de ensayo:  23-feb-21 Realizé: Jose Esquivel Revisé: Nestor Martinez
Bloque N2 4 5 6
i 19.4 19.4 19.4
Ancho (W), en cm. Arriba
Abajo 19.5 19.4 19.5
18.7 18.7 18.7
Alto (H), en cm. Caral
Cara 2 18.6 18.6 18.7
Caral 39.0 39.0 39.8
Largo (L), en cm.
Cara 2 39.0 39.1 39.0
Peso del bloque al recibirlo (W),
13599 13567 13385
en gr.
Peso Sumergido (Wi), en gr. 6603 6605 6688
Peso Superficialmente seco (Ws),
14723 14699 14825
en gr.
Peso Seco (Wd), en gr. 13043 13093 13194
Densidad (Kg/m?3) 1606 1618 1621
Densidad promedio (Kg/m?3) 1615

L= Largo

Clasificacion por Densidad

PESO LIGERO (Menor que

1680 Kg/m?)

Alto (H) Promedio, (cm) 18.7 18.7 18.7
Volumen neto (em®)| 8120 8094 8137
Areaneta (cm?)| 4354 434.0 435.1
Area neta promedio (cm?) 8117
Absorcion(Kg/m?) 207 198 | 200
Absorcidon promedio (Kg/m?3) 202
Absorcion (%) 12.9 12.3 | 12.4
Absorcion maxima individual
(Kg/m®) 207
Absorcion maxima individual
especificada (Kg/m?) 320
Absorcion promedio maxima
especificada (Kg/m?) 288

W= Ancho

OBSERVACIONES:

Responsable:

Nestor Martinez
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